Hvem beskaeftiger sig med indeklima? Hvorfor er det vigtigt?

Bygningsreglement 2018

Aflgb

Arbejder du med aflgb, skal du overholde
en raekke krav til projektering, udfgrelse,
drift og vedligehold af aflgbsinstallationer
iforhold til bl.a. sikkerhed, sundhed og

energiforbrug.

Konstruktioner

Projektering, udfgrelse, drift og vedligehold
af konstruktioner og bygningsdele skal
ifglge BR18 ske under hensyn til, at der ikke
sker skade p& personer og bygninger, og
at der ikke opstdr sundhedsrisici fx p&

grund af syigt-Heon ktionerne.

Termisk indeklima

Indeklima spiller en vaesentlig rolle for de

fleste bygninger. | rum, hvor personer
opholder sig i leengere tid, skal det ifglge
BR18 sikres, at der kan opretholdes et
sundheds- og komfortmaessigt
tilfredsstillende termisk indeklima i forhold

til den tilsigtede brug og aktivitet.
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Brand

Brandsikkerhed er et vigtigt krav, nér det
kommer til byggeri. Byggeri skal i henhold
til BR 18 have en tilfredsstillende sikkerhed i
tilfselde af brand og brandsikkerheden skal
opretholdes i hele byggeriets levetid.

Legepladser

Nar en ny legeplads skal anlsegges, eller el
gammel skal ses efter i ssmmene, er der
mange ting at tage hgjde for. Her spiller
standarder en vigtig rolle for at skabe sikre
forhold for legen.

Vand

Byggeri skal overholde en raekke lovkrav til
bl.a. vandinstallationer og isolering af

tekniske installationer.

Elevatorer

Elevatorer skal sikre, at brugerne ved egen
hjeelp har adgang til bygningens etager.
Design, udfgrelse, drift og vedligehold af
elevatorer skal ifglge BR18 ske under
hensyn til, at der kan opnds et forsvarligt

sikkerhedsniveau.

Lydforhold

Lyd er vigtigt for sundhed og komfort i
boliger, og er derfor ogsd en veesentlig
faktor ved byggeriets opfarelse eller
renovering.

Ventilation

Ventilation i bygninger - mekaniske,
naturlige og hybride ventilationssystemer
skal veere med til at reducere
energiforbruget og fremme et godt

indeklima.

arbejdspladser og til godt dagslys, du skal

Energiforbrug

Bygninger skal ifglge BR18 projekteres,
udfgres, ombygges og vedligeholdes, s&
ungdvendigt energiforbrug til opvarmning,
varmt vand, kgling, ventilation og
belysning undgds, under hensyn til
bygningernes anvendelse og omfang af

byggearbejdet.

Lys og udsyn

Nar du laver belysningsplaner, er der en
reekke krav bade til belysning pd indendgrs

qge hgjde for.




Hvorfor er det relevant?
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Fokus: Termisk indeklima

Faktorer med betydning?

Rummets isolation/temperatur

Antal mennesker -> rummets temperatur
temperaturassymetri

Aktivitetsniveau

Pakleedning

Termisk indeklima

Indeklima spiller en vaesentlig rolle for de
fleste bygninger. | rum, hvor personer
opholder sig i leengere tid, skal det ifglge
BRI18 sikres, at der kan opretholdes et
sundheds- og komfortmaessigt
tilfredsstillende termisk indeklima i forhold

til den tilsigtede brug og aktivitet.



